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図  番 図      面      名      称 縮    尺 図  番 図      面      名      称 縮    尺

1/17 取水ポンプ場フローシート（更新） - 13/17 ろ過池設備　更新平面図 1／150

2/17 浄水処理設備フローシート（更新） - 14/17 ろ過池設備　更新断面図 1／150

3/17 全体配置平面図　　（取水施設） 1／200 15/17 ポンプ室更新平面図（1/2） 1／50

4/17 全体配置断面図　　（取水施設） 1／200 16/17 ポンプ室更新平面図（2/2） 1／50

5/17 取水ポンプ場　更新平面図（1/3） 1／100 17/17 ポンプ室更新断面図 1／50

6/17 取水ポンプ場　更新平面図（2/3） 1／100

7/17 取水ポンプ場　更新平面図（3/3） 1／100

8/17 取水ポンプ場　更新断面図（1/2） 1／100

9/17 取水ポンプ場　更新断面図（2/2） 1／100

10/17 凝集沈澱池設備　更新平面図（1/2） 1／150

11/17 凝集沈澱池設備　更新平面図（2/2） 1／150

12/17 凝集沈澱池設備　更新断面図 1／150

図      面      目      録



沈砂池流入ゲート名　称

電動機

形　式

番　号 １

自動除塵機

２ ３ ４

今回工事範囲

数量

備　考

全体今回

0.75kW

2 2 0 2 1 0

仕　様

5 6

4 0

名　称

電動機

形　式

番　号 12 13 14

数量

備　考

全体今回

4 0

4 0 2 2

仕　様

15 16

7 8 9 10

17

電動スライド形

1000W×2000H

ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ式

3.5m3/分×10m3/分

沈砂池流出ゲート

800W×800H

サンドポンプ No.1,No.2 導水ポンプ

240kW(参考)

水中ﾁｭｰﾌﾞﾗﾎﾟﾝﾌﾟ

φ300

12m3/分×74mH

2 0

導水ポンプ逆止弁

スイング式

φ400

4 4

導水ポンプ吐出弁

外ネジ式電動仕切弁

φ400

4 4

1.5kW

逆止弁

無水撃形

φ800

バタフライ弁

φ800

18 19 20

サンプリングポンプ

2 0

低水位取水ゲート

2 0

1000×1700

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ

管理用ゲート

2 0

高水位ゲート

2 0

1000×1000

M

1

2

P

3
P

M5

9

P

4
8

M

No.1 No.4

6

φ
1
50

P

φ
3
00

φ
2
50

15

φ600

16
M

M

MM MM

14

上水

M

1

2

5

P

M

9

P

8

M

No.2 No.3

6

φ
1
50

P

4

φ
3
00

φ
2
50

φ600

φ800
φ800

φ800

サージタンク

着水井へ

φ800

10 11

取水

沈砂池 ポンプ井

水質試験室へ

M

仕切弁

逆止弁

凡   例

記   号 名    称

電動仕切弁

散水栓

13

紀の川

１系

２系

自重降下式

5.5kW

手動スライドゲート

ポンプ井連絡ゲート

1 0

800W×800H

しさ貯留ホッパ

0 2

2 m3

鋼板製角型ｶｯﾄｹﾞｰﾄ式

0.75kW

サンドポンプ吊上装置

1 1

250kg×9mH

ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘｰ付ﾁｴｰﾝﾌﾞﾛｯｸ

電動ホイスト

1 1

7.0ton×25mH

巻7.5kW＋横行0.75kW

手動スライドゲート

17 18 19

20

21 電気室

スクリーン

油圧シリンダー駆動

1000×1700

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ

油圧シリンダー駆動 油圧シリンダー駆動

スライドゲート

油圧ユニット

1 1

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ・ｱｷｭﾑﾚｰﾀｰﾕﾆｯﾄ

12
P

P

12

スプレーポンプ

3.7kW

片吸込渦巻ポンプ

φ40

0.15m3/分×30mH

2 2

撤去

11

撤去

撤去を示す

φ75 排砂管

フローシート(更新)
図縮尺=NONE

橋本市水道環境部
承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称

更新工事基本設計

取水ポンプ場

φ
4
00

φ
4
00

7

7

φ
4
00

φ
4
00

21

No.3,No.4 導水ポンプ

130kW(参考)

水中ﾁｭｰﾌﾞﾗﾎﾟﾝﾌﾟ

φ250

6m3/分×74mH

2 2

油圧配管(修繕)

橋本市浄水場1系水処理設備ほか

1/17

補給水槽

補給水槽



名　称

電動機

形　式

番　号 1 2 3 4

数量

備　考

全体今回

仕　様

5 6

名　称

電動機

形　式

番　号

11 12

13 14

数量

備　考

全体今回

仕　様

15 16

7 8 9 10

17 18 19 20

M16 M18

逆洗水槽より

導水ポンプより

φ700

φ700
F

M

M

3
M

1 2

着水井

前苛性

前次亜

4

φ1000

M

φ1000

5

急速撹拌池

6

M

7

中次亜

19

20

17

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

逆洗管 φ800

φ300

φ700

24

2221
PAC

表洗管 φ400

28

浄水管 φ600

排泥管 φ350

捨水管 φ250

排水管 φ800

浄水池へ

排泥池へ

排水池へ

排水池へ

急速ろ過池

急速ろ過池

φ350

100A

1 系

M

8

M

9

10

沈殿池フロック形成池

M

φ1000

急速撹拌池

M

PAC

M M

沈殿池フロック形成池

P P
15

沈殿池へ

14
各空気作動弁へ

2 系

排水池へ

6

電磁弁箱

φ
8
0
0

21

今回工事範囲

中次亜

P P

沈殿池へ

各空気作動弁へ

電磁弁箱

10

22

11

φ350

100A

P

P

12

P水質試験室へ

13

11

26

23 24

25 26

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

φ300

φ700 M

M

φ300

φ700 M

M

φ300

φ700 M

M

φ
8
0
0

φ
4
0
0

φ300

φ700 M

M

φ300

φ700 M

M

φ300

φ700 M

M

φ300

φ700 M

M

M

M

M

M

27

23

25

100A

φ350

P

P

12

100A

φ350

P水質試験室へ

13

名　称

電動機

形　式

番　号

数量

備　考

全体今回

仕　様

名　称

電動機

形　式

番　号

数量

備　考

全体今回

仕　様

電動制水弁扉手動式バタフライ弁

φ700

電動式バタフライ弁

1 0 1 0 2 0 1 0

原水扉

流入ゲート

0 0

28

φ700 φ700

手動制水弁扉

φ1000

電動外ネジ式

□400

8 4

フロキュレータ(第1軸)

横軸型

5.5kW

φ3300×2250L

2 1

2池1駆動式

フロキュレータ(第2軸)

横軸型

3.7kW

φ3300×2250L

2 1

2池1駆動式

フロキュレータ(第3軸)

横軸型

0.75kW

φ3300×2250L

2 1

2池1駆動式

汚泥掻寄機

掻寄1.5kW,走行2.2kW,昇降1.5kW

60m

0 1

急速撹拌機

立軸2段パドル型

φ1600×300W

15kW

2 1

ミーダ式掻寄機

コンプレッサ

90L/分×0.75kgf

4(2) 2(1)

床排水ポンプ

0.1m3/分×20mH

1.5kW

排水扉

電動外ネジ式

□900

8 4

表洗装置

8 4

急速ろ過池ろ材

8 4

急速ろ過池集水装置

8 0 8 4

ろ過浄水調整弁

8 4

φ300

揚水・表洗ポンプ

両吸込渦巻ポンプ

φ300×250×12.6㎥/分

3 3

8 4

ろ過池逆洗弁

φ700

今回,１系撤去

汚泥掻寄機

60m

4 2

掻寄機

今回,形式変更

kW(参考)

2池1駆動式

27

排泥促進ポンプ

7.5kW

4(2) 2(1)

沈殿水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ

1.5kW

2 1 4(2) 2(1)

電動式バタフライ弁

ろ過捨水弁

8 4

φ150

電動式バタフライ弁

ろ過逆洗元弁

2 1

φ800

手動式バタフライ弁

電動式バタフライ弁

2 1

ろ過池表洗元弁

φ400

手動式バタフライ弁

8 4

ろ過池表洗弁

φ350

電動式バタフライ弁

kW kWkWkWkW

kW

kW

kW kW kW

記　号 名　称

凡　例

仕切弁

逆止弁

バタフライ弁

電動式仕切弁M

電動式バタフライ弁M

空気作動式仕切弁

空気作動式偏心構造弁

撤去を示す

承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
フローシート(更新)

図縮尺=NONE

浄水池処理設備

P

M

P

M

P

M

浄水池

29

揚水・表洗ポンプ吐出弁

電動仕切弁

φ400

3 3

30m

90kW

29

M

M

名　称

電動機

形　式

番　号

数量

備　考

全体今回

仕　様

31

表洗流量調整弁

電動式バタフライ弁

φ400

1 1

30

1 1

逆洗流量調整弁

φ800

電動式バタフライ弁

kW

バルコンのみ交換 バルコンのみ交換

30

31 ベンチュリー（故障中）

F
超音波流量計設置

F

32

32

逆止弁

スイング式逆止弁

φ400

3 3

橋本市水道環境部

更新工事基本設計

橋本市浄水場1系水処理設備ほか
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M

M

M

M

M

M

M

M

φ300

電動式バタフライ弁

ろ過浄水弁

kW

渦巻ポンプ

φ40

渦巻ポンプ

φ50×φ40

0.5m3/分×50m



橋本市水道環境部
承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
全体配置平面図

図縮尺=1/200

更新工事基本設計

2-低水位取水ゲート

2-管理用ゲート

高水位第一ゲート

高水位第二ゲート

配管ピット L=20.6m

紀　　ノ　　川

し渣貯留ホッパー

電動走行式ホイスト

2-沈砂池流入ゲート

2-スクリーン

(撤去)

今回工事範囲

油圧配管(修繕)

配管ピット内の油圧配管を

今回修繕のこと。

橋本市浄水場1系水処理設備ほか

3/17



承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
全体配置断面図

図縮尺=1/200

▽HWL 94.42

100.00

ポンプ棟 沈 砂 池
紀 の 川

電動走行式ホイスト

ポンプ室

77.500

スプレーポンプ

連絡ゲート 1門 800x800

沈砂池ゲート 2門 800x800

82.070 沈 砂 池

▽78.000

サンドポンプ

定置式自動除塵機

▽77.500

▽HHWL 81.500
▽ HWL 81.000

▽ LWL 80.000
▽LLWL 79.500

100.200

HWL 94.42▽

78.000

沈砂池流入ゲート(スライド型1000x2000) 2門

高水位第2ゲート(スライド型1000) 1門 

高水位第1ゲート(スライド型1000) 1門 

管理用ゲート(フラップゲート 巾1000x高1700 SUS304) 2門

揚蓋 SUS304 1800x(1800x4)x4組

揚蓋 SUS304 1200x4組

81.100

▽78.100

▽LWL 80.00

スクリーン 巾18x高3.0x2基 SUS314

取水用ゲート(フラップゲート 巾1000x高1700 SUS304) 2門

(撤去)

今回工事範囲

橋本市水道環境部

更新工事基本設計
橋本市浄水場1系水処理設備ほか

4/17



今回工事範囲

37900

160005000 7000

1
38
00

1
20
00

2
5
00

9
00

1
5
00

2
0
00

60002100 900

2
0
00

2
5
00

1
5
00

9
00

900

3000 3000

1
20
00

1
38
00

9
00

6
00

6000

7800

900 900

9
00

取水口水位計

No.4 導水ポンプ スプレーポンプ

φ400 緩閉式逆止弁

ポンプ井連絡ゲート

φ400 電動仕切弁
No.1 導水ポンプ

サンプリングポンプ

沈砂池水位計 

沈砂池流出ゲート

No.2 導水ポンプ

No.3 導水ポンプ

φ400 逆止弁 スプレーポンプ

ポンプ井水位計

φ400 電動仕切弁

φ400 逆止弁

φ400 電動仕切弁

φ400 電動仕切弁

φ400 緩閉式逆止弁 

U
P

UP

φ
4
50

φ600

DN

D
N

U
P

B5FL(下部) 平面図 B5FL(中部) 平面図

B6FL 平面図

A

A

B

B D

D

C

C

C

C

A

D

D

37900

1
38
00

1
20
00

9
00

A

B

B D

D

C

C

A

沈砂池流入ゲート 

沈砂池流出ゲート

取水口水位計

沈砂池水位計 

ポンプ井水位計

No.4 導水ポンプ

1
5
00

2
0
00

2
5
00

2
5
00

2
0
00

1
5
00

251005000 6000900 900

3000 3000

No.1 導水ポンプ

No.3 導水ポンプ

No.2 導水ポンプ

ポンプ井連絡ゲート

自動除塵機
(撤去)

自動除塵機
(撤去)

撤去図

手摺

手摺

(S=1/200)

橋本市水道環境部
承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称

更新工事基本設計

更新平面図 (1/3)
図縮尺=1/100

取水ポンプ場

橋本市浄水場1系水処理設備ほか
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今回工事範囲

 60
0

B5FL(上部) 平面図

B4FL 平面図

1
20
00

1
38
00

9
00

9
00

補水槽 

補水槽 

D
N

U
P

D
N

導水管 φ600 

φ800 無水撃逆止弁 

37900

160005000 7000

1
38
00

1
20
00

9
00

60002100 900

9
00

900

A A

B

B D

D

C

C

7800

6000900 900

A

D

D

C

C

導水管 φ800 

導水管 φ800 

サンドポンプ吊上チェンブロック

承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
更新平面図 (2/3)

図縮尺=1/100

取水ポンプ場

橋本市水道環境部

更新工事基本設計

橋本市浄水場1系水処理設備ほか
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今回工事範囲

20000

8
0
00

1
68
00

1
38
00

4
4
00

78003200

1
4
00

3
0
00

1
68
00

3
3
00

3900 3900

7800

今回工事範囲

B1FL 平面図

1FL(下部) 平面図

沈砂池流入ゲート 

A A

B

B D

D

C

C

A A

B

B D

D

C

C

D
N

1
68
00

3
3
00

3900 3900

7800

電動走行式ホイスト

1FL(上部) 平面図

A

A

D

D

C

C

油圧ユニット

撤去図
(S=1/200)

し渣貯留ホッパー
(撤去)

し渣貯留ホッパー
(撤去)

手摺

承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
更新平面図 (3/3)

図縮尺=1/100

取水ポンプ場

橋本市水道環境部

更新工事基本設計

橋本市浄水場1系水処理設備ほか
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今回工事範囲

3
7
30

5500

8000

2500

2
23
00

37900

780030100

216007500 1000

4
7
50

4
1
00

電気室

沈砂池流入ゲート 

取水口水位計

8
7
90

2
29
00

1
0
00

電動走行式ホイスト

GL▽+100.000

B1F▽+97.000

1F▽+100.200

補水槽 

B4F▽+87.400

B3F▽+90.600

B2F▽+93.800

B5F▽+82.000

B6F▽+77.300

▽+96.930

GL▽+100.000 ▽+100.200

沈砂池
▽+77.900

沈砂池流出ゲート

ポンプ井水位計

No.2 導水ポンプ

▽+76.850～77.350

整流壁

▽+77.200～77.700

沈砂池水位計 

LLWL▽+79.500
LWL▽+80.000

HWL▽+81.000

サンドポンプ吊上チェンブロック
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橋本市浄水場1系水処理設備ほか

14/17



B

B

M

E F G H

1
2

3
4

4
0
0
0

8
0
0
0

5
0
0
0

7000 7000 7000

φ40VLP

φ
4
0
0
S
T
PY

φ400STPY

1100 1700 3300 2000

1
7
0
0

φ300 STPG

φ300 STPG

φ250
STPG φ250

STPG

φ
3
0
0

S
T
P
G

φ400 STPY

揚水・表洗ポンプ

1
8
0
0

φ250 STPG

φ400 STPY

空気抜弁 φ50

φ
4
0
0
S
T
PY

揚水・表洗ポンプ

床排水ポンプ

今回工事範囲

承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
更新平面図 (1/2)

図縮尺=1/50

ポンプ室

φ1200STPY

B1階下部 平面図

M

M

吐出弁 φ400

φ
4
0
0
 
S
T
PY

吐出弁 φ400

吐出弁 φ400

A

A

C

C

逆止弁 φ400

逆止弁 φ400

揚水・表洗ポンプ

逆止弁 φ400

橋本市水道環境部

更新工事基本設計 
橋本市浄水場1系水処理設備ほか

15/17



E F G H

7000 7000 7000

3
4

5
0
0
0

今回工事範囲

承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称
更新平面図 (2/2)

図縮尺=1/50

ポンプ室

表洗流量調整弁 φ400
（バルブコントローラー交換）

F

M

逆洗流量調整弁 φ800
（バルブコントローラー交換）

φ1000 STPY

φ400 STPY

表洗流量計（超音波）φ400
（電気支給）

表洗本管 φ400 STPY

逆洗本管 φ800 STPY

B1階上部 平面図

M

D

D

φ800 STPY

橋本市水道環境部

更新工事基本設計 
橋本市浄水場1系水処理設備ほか

16/17



4 3 2 1
5000 8000 4000

▽+134.400

▽+134.700

▽+135.400 ▽+135.380
φ300 STPG

φ400xφ250レジューサー

逆止弁 φ400 吐出弁 φ400

揚水・表洗ポンプ

4 3 2 1
5000 8000 4000

▽+134.400

▽+134.700

▽+135.380

φ400 STPY

▽+137.800

▽+136.300

▽+135.400

φ400 STPY

φ500xφ300レジューサー

φ400xφ250レジューサー

吐出弁 φ400

揚水・表洗ポンプ

H
7000

G

▽+134.400

▽+134.700

▽+135.380

▽+136.300

▽+135.400

揚水・表洗ポンプ

今回工事範囲

橋本市水道環境部
承　　認 点　　検 設　　計 製　　図

工 事 名

施工場所

図面番号

の
図　　面

名　　称

更新工事基本設計 

更新断面図
図縮尺=1/50

ポンプ室

φ
8
0
0
 
S
T
PY

A-A 断面図

B-B 断面図

C-C 断面図

D-D 断面図

防護コン はつり後補修防護コン はつり後補修

防護コン はつり後補修 防護コン はつり後補修

逆止弁 φ400

手動仕切弁 φ300

防護コン はつり後補修

防護コン はつり後補修

43
5000

▽+137.800

▽+142.600

▽+142.600

3500

表洗流量計（超音波）φ800
（電気支給）

逆洗本管 φ800 STPY

φ1000

φ400

防護コン はつり後補修

橋本市浄水場1系水処理設備ほか

17/17


